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Gesundes Wohnen

Luft, unsere wichtigste Lebensgrundlage, umgibt uns im Alltag so
selbstversténdlich, dass wir nicht dartiber nachdenken. Die meiste
Zeit unseres Lebens verbringen wir jedoch nicht drauBen in der freien
Natur, sondern in geschlossenen Gebéuden. Deshalb ist eine gute
Raumluftqualitat von so groBer Bedeutung fiir die menschliche Ge-
sundheit. Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen und enthélt
neben dem fir uns lebensnotwendigen Sauerstoff auch Feuchtigkeit in
Form von unsichtbarem Wasserdampf. Dieser Wassergehalt der Luft
spielt fir gesundes Bauen und Wohnen eine gewichtige Rolle.

GemaB einer aktuellen Studie*ist Feuchtigkeit einer der groBten
Méangel im Europaischen Gebaudebestand. Als Ursachen wurden un-
zureichende Baukonstruktionen und mangelnde Luftung identifiziert.
In Europa leben zirka 84 Millionen Menschen in feuchten Wohnungen,
mit teilweise erheblichen Folgen fir ihre Gesundheit. In feuchten

oder von Schimmel befallenen Gebauden ist das Risiko, an Allergien,
Asthma oder anderen Atemwegsbeschwerden zu erkranken, signifikant
erhéht. Dabei besteht bereits ab wenigen Quadratzentimetern schim-
melnder Flache dringender Handlungsbedarf. Durch die in ungesun-
den Gebauden erkrankten Menschen entstehen erhebliche Mehrkosten
im Gesundheitswesen. Hinzu kommt weiterer volkswirtschaftlicher
Schaden durch EinbuBen in der Leistungsfahigkeit. Gut geplante und
sorgfaltig ausgefiihrte Sanierungen senken die Anzahl feuchter Ge-
béaude und schaffen so die Voraussetzung fiir gesundes Wohnen.

*Velux Deutschland GmbH. Healthy Homes Barometer 2017.
Gebéude und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Européer.
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Wegen der Wechselbeziehungen der Einflussfaktoren ist das Thema je-

doch ziemlich komplex: Bei sehr schlecht geddmmten Gebauden kann
es im Winter bereits bei normalen Raumluftfeuchten auf der Raum-
seite groBflachig oder lokal an Warmebriicken zu starker Abkihlung
und damit zur Erhéhung der oberflachennahen Luftfeuchte kommen.

Hoher Warmeschutz wirkt sich durch héhere raumseitige Oberflachen-

temperaturen positiv auf den Feuchteschutz aus. Mehr Behaglichkeit
und Aufenthaltsqualitat in Raumen sind die Folge.

Allerdings ist hoherer Warmeschutz nur mit luftdichten Gebaudehdllen
moglich, bei denen die zwangsweise Belliftung (Infiltration) durch Un-
dichtigkeiten fehlt. Fehlt aber ein geeignetes LUftungskonzept, konnen
teilweise sehr hohe Raumluftfeuchten entstehen. Dann besteht an
schlecht beliifteten Stellen oder an Warmebriicken auch bei weniger
kiihlen Oberflachentemperaturen die Gefahr von Feuchteschaden und
gesundheitsschadlicher Schimmelbildung.

Deshalb mussen bei der Planung von SanierungsmaBnahmen, aber
auch bei Neubauten immer alle drei Aspekte gleichermaBen bedacht
werden: der Warmeschutz, der Feuchteschutz und das Liiftungskon-
zept. Diese Forderung hat sich inzwischen in der Normierung nieder-
geschlagen.

Weiterflhrende Informationen zu den bauphysikalischen Grundlagen
siehe auch SANCO Glasbuch 6. Auflage 2018:
Kapitel 3.1 Warme und Kapitel 3.2 Feuchte und Klima

Wichtige Aspekte fiir Gesundes Wohnen

Warmeschutz

Gesundes
Wohnen

Feuchteschutz Luftungskonzept
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Feuchtetechnische Unbedenklichkeit von Gebduden
(DIN 4108-3)

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) nimmt als gesetzliche Vorgabe
in Deutschland Bezug auf die Normenreihe DIN 4108 ,Wéarmeschutz
und Energieeinsparung in Gebauden"“. Deren Geltungsbereich er-
streckt sich auf die Planung und Ausfiihrung von Aufenthaltsraumen
in Hochbauten, die ihrer Bestimmung nach auf normale Innen-
temperaturen (mehr als 19 °C) bzw. auf niedrige Innentemperaturen
(mehr als 12 °C und weniger als 19 °C) beheizt werden. In den ein-
zelnen Normteilen werden Mindestanforderungen fiir den winter-
lichen und den sommerlichen Warmeschutz festgelegt, Berechnungs-
verfahren definiert und Anforderungen an die Luftdichtheit von Ge-
bauden und &hnliches gestellt.

Teil 3 der DIN 4108 befasst sich mit dem klimabedingten Feuch-
teschutz. Sie dient dem Nachweis der feuchtetechnischen Unbe-
denklichkeit von Baukonstruktionen. DIN 4108-3 legt Anforderungen
fest, erlautert ein Rechenverfahren und gibt Hinweise fiir Planung
und Ausflhrung. Ziel ist die richtige Auslegung des Wéarmeschutzes.
Dieser muss so gestaltet sein, dass unter planmaBigen Bedingungen
eine bestimmte kritische Mindesttemperatur auf den raumseitigen
Oberflachen nicht unterschritten wird. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die Phase der Bauaustrocknung bereits abgeschlossen ist,
denn die Beseitigung der Rohbaufeuchte kann voriibergehend
zusétzliche MaBnahmen erfordern.

CHTESCHUTZ '

Prinzipiell gilt nattrlich: Je besser die Warmedammung der Gebau-
dehille, umso héher bleibt im Winter die raumseitige Oberflachen-
temperatur, desto geringer ist das Risiko von Schimmelbefall und
ungesunden Wohnverhéltnissen. Mit normativen Vorgaben werden
immer nur die Mindestanforderungen definiert.

Zur Vermeidung von Tauwasserbildung darf an keiner Stelle einer
Bauteiloberflache die relative Luftfeuchte von 100 % erreicht und

zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an keiner Stelle die relative
Luftfeuchte von 80 % erreicht oder tberschritten werden. Zur
Vermeidung von Baustoffkorrosion kann es weitere Vorgaben flr
maximal zulassige Oberflachenfeuchten geben.
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Schimmel - die nicht immer sichtbare Gefahr*

Schimmel bezeichnet das Wachstum von Mikroorganismen auf Inven-
tar, an oder in Wénden und anderen Bauteilen, hervorgerufen durch
Schimmelpilze, aber auch durch Hefen und Bakterien. In der Natur
spielen Schimmelpilze eine wichtige Rolle bei der Zersetzung von
organischem Material. Ihre Sporen werden mit dem Wind verbreitet,
weshalb sie immer in der Luft vorhanden sind, egal ob drinnen oder
drauBen. Die meisten Schimmelpilzarten haben Sporen mit einen
Durchmesser von unter 10 um. Weil sie so winzig sind, kénnen sie
eingeatmet werden.

Schimmelpilze gibt es in groBer Artenvielfalt. Allen gemeinsam ist

das Wachstum mit Zellfaden zu einem mit bloBem Auge oft kaum
erkennbaren Fadengeflecht (Myzel). Erst wenn die Schimmelpilze zur
Vermehrung und Verbreitung in groBer Zahl farbige Sporen bilden, wird
der Befall deutlich sichtbar. Durch erhhte Sporenkonzentration in der
Raumluft kann es zu diversen gesundheitlichen Beeintrachtigungen
kommen.

Sind Menschen in Innenrdumen Schimmel ausgesetzt, ist das Risiko
vielfaltiger Atemwegserkrankungen deutlich gréBer. Der Zusammen-
hang zwischen feuchten Innenrdumen und/oder Schimmelbefall

und der Entstehung von Asthma, insbesondere bei Kindern, gilt als
gesichert. Dabei muss der Schimmelbefall nicht sichtbar sein, Schim-
melwachstum kann auch verdeckt vonstattengehen, hinter Méblierung,
hinter FuBleisten oder in den Bauteilen.

GemaB DIN 4108-3 gelten folgende Luftfeuchten an raumseitige
Bauteiloberflachen als kritisch:
m f(ir Tauwasserbildung
Dsicr =1 (entspricht 100 % rel. Luftfeuchte)
m f{ir Schimmelpilzbildung
@sicr = 0,8 (entspricht 80 % rel. Luftfeuchte)

Je nach Temperatur und relativer Feuchte der Raumluft lassen sich
daraus die einzuhaltenden niedrigsten Oberflachentemperaturen
ausrechnen. Fur das sogenannte Normklima (20 °C, 50 % rel.
Luftfeuchte) ergeben sich folgende Forderungen an die Mindest-
Oberflachentemperaturen:

® f(ir Tauwasserbildung

Tsicr=9,3°C
m f{ir Schimmelpilzbildung
Tsicr=12,6 °C

@ Relative Luftfeuchte (Griech. Buchstabe Phi)
si Raumseitige Oberflache (surface internal)
cr Kritischer Wert (critical)

Zum Auskeimen der Sporen und Wachstum des Pilzmyzels bendtigen
die Schimmelpilze drei Dinge: Néhrstoffe, Temperatur und Feuchtig--
keit. Je mehr von diesen drei Faktoren in einem glinstigen Bereich™:.
liegen und je lénger dieser Zustand andauert, umso wahrscheinlicher
wird ein Schimmelpilzbefall. In Hausstaub oder Baumaterial sind

nahezu immer Néhrstoffe vorhanden, und ausreichend warm ist es

in Gebauden meistens auch. Deshalb spielt Feuchtigkeit die entschei-

dende Rolle. g

Dabei muss ein Substrat nicht sichtbar nass sein, damit Schimmelpilze
wachsen kénnen. Es reicht, wenn (ber eine ldngere Zeit eine relative
Luftfeuchte von 70 % bis 80 % an der Oberflache oder im Material
vorhanden ist. Bei 80 % relativer Feuchte sind die Voraussetzungen
fiir das Wachstum von vielen innenraumrelevanten Schimmelpilzarten
erreicht. Bei mehr als 80 % Oberflachenfeuchte kénnen nahezu alle
Schimmelpilzarten sowie Bakterien wachsen. Wird an einer lokalen
Stelle 100 % Luftfeuchte erreicht, d.h. die Taupunkttemperatur
unterschritten, kondensiert die Feuchtigkeit an der Oberflache zu
Wassertropfen. Dann sind die Wachstumsbedingungen nicht nur fiir
Schimmelpilze, sondern auch fiir Bakterien ideal.

Die erhéhte Feuchte, die schlieBlich zu Schimmelbildung fihrt, kann
durch Bauméngel, Wasserschaden oder durch die Raumnutzer oder
auch durch Kombinationen davon verursacht werden.

*Leitfaden ,Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in
Gebéuden*. Herausgeber Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundes-
amtes, Dessau November 2017



Weichen Lufttemperatur und Luftfeuchte in einem Raum vom Norm-
klima ab, gelten zwar immer noch dieselben Werte fir kritische relative
Luftfeuchten an Bauteiloberflachen. Es ergeben sich jedoch andere
minimal zulassige Oberflachentemperaturen.

Bei individuellen Raumklimabedingungen kann die kritische Mindest-
temperatur einer raumseitigen Oberflache Tsj cr entweder im Einzelfall
berechnet oder naherungsweise mit Hilfe der Tabellen A.1 und A.2 aus
Anhang A der DIN 4108-3 bestimmt werden.

Teildruck fiir Wasserdampf in Luft in Abhdngigkeit von der
Temperatur und der relativen Luftfeuchte (Tabelle A.1)

Temperatur Wasserdampfteildruck Pa bei einer relativen Luftfeuchte

30% 35%  40%  45%  50%  55%  60% |65%  70%
30°C 1272 1484 1696 1908 2120 2332 2544  |2756 2968
29 °C 1201 1401 1601 1801 2002 2202 2402|2602 2802
28 °C 1133 1322 1511 1700 1889 2078 2267  |2455 2644
21°c 1069 1247 1425 1603 1782 1960 2138 [2316 2494
26°C 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 2352
25°C 950 1108 1266 1425 1583 1741 1900 [2058 2216
24°C 895 1044 1193 1342 1491 1640 1789 1938 2088
23°C 842 983 1123 1264 1404 1544 1695  |1825 1965
22°C 793 925 1057 1199 1321 1453|1585 [1718 1850
21 °C 746 870 994 1119 1243 1367 1491 1616 1740
20 °C 701 818 935 1052 1168 1285 1402 1519 1636
19°C 659 769 878 988 1098 1208 1318 1427 1537
18 °C 619 722 825 928 1031 1135 1238 1341 1444
17°C 581 678 775 871 968 1065 1162 1259 1356
16 °C 545 636 727 318 909 1000 1090 1181 1272
15°C 511 597 682 767 852 937 1023 1108 1193
14 °C 479 559 639 719 799 879 959 1039 1118
13°C 449 524 599 674 748 823 898 973 1048
12°C 421 491 561 631 701 771 841 911 981
11°C 394 459 525 590 656 722 787 853 918
10 °C 368 430 491 552 614 675 736 798 859

Aus Tabelle A.1 wird in Abhangigkeit von der relativen Feuchte und
Temperatur der Raumluft der Wasserdampfteildruck in Pascal abgele-
sen. Beispiel: Bei 60 % rel. Luftfeuchte und 22 °C Raumlufttempera-
tur herrscht ein Wasserdampfteildruck von 1585 Pa (ca. 1600 Pa).
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Mindestwerte der raumseitigen Oberflichentemperaturen

in Abhdngigkeit vom Wasserdampf der Raumluft und vom
kritischen Hochstwert der relativen Luftfeuchte an der Ober-
fliche (Tabelle A.2, Anhang A, DIN 4108-3)

Dampf-

Mindestwert der Oberflichentemperatur °C fiir eine
druck

kritische relative Luftfeuchte an der Oberflache % RF

50% 60% 70% 80% |90%  100%
3000Pa 362 329 302 279 259 241
2900Pa 356 323 296 273 253 235
2800Pa 349 317 290 267|247 230
2700Pa 343 310 28,4 26,1 24,1 22,4
2600Pa 336 304 277 25,4 235 217

2500Pa 329 29,7 270 24,8 22,8 21,1

2400Pa 1399 29,0 26,3 24,1 22,2 20,4
2300Pa 314 283 25,6 234 215 197

2200 Pa 30,6 27,5 249 22,7 20,7 19,0
2100 Pa 29,8 26,7 241 219 20,0 18,3

2000 Pa 29,0 25,9 23,3 21,1 19,2 17,5

Mit dem aus Tabelle A.1 abgelesenen Wert kann dann aus Tabelle A.2
die mindestens erforderliche Oberflachen-Temperatur entnommen

1900 Pa 28,1 25,0 22,4 20,3 18,4 16,7

1800 Pa 27.2 241 21,6 19.4 175 15,9 werden - in Abhangigkeit davon, welcher kritische Hochstwert ®g; ¢

der relativen Oberflachen-Luftfeuchte gefordert wird. Beispiel: Bei
1700 Pa 26,2 231 206 185 16,6 15,0 einem Wasserdampfteildruck von ca. 1600 Pa (fiir 60 % rel. LF und
1600Pa 252 222 196 |175 |157  |140 22 °C)

ist die kritische Oberflachentemperatur fiir Schimmelpilzbildung be-
1500 Pa 241 211 18,6 16,5 14,7 13,0 reits bei einer Abkiihlung auf nur 17,5 °C erreicht, Kondensat tritt ab
1400Pa 230 200 175 15,4 136 12,0 14 °C auf. ‘

Hohere Raumlufttemperaturen und/oder hohere relative Raumluft-
1300 Pa 21,7 18,8 16,3 143 125 109 feuchten fiihren zu einem hoheren Wasserdampf-Teildruck. Dann

werden die kritischen Oberflachenfeuchten von 80 % (Schimmel-

pilzbildung) bzw. 100 % (Tauwasserbildung) schon bei hoheren

1100 Pa 19,0 16,1 13,7 11,7 99 8,4 Oberflachentemperaturen erreicht. (siehe auch SANCO Glasbuch,
Taupunktdiagramm, Seite 96).

1200 Pa 20,4 17,5 151 13,0 11,2 9.7

1000 Pa 17,5 14,7 12,3 10,3 8,5 7,0
900 Pa 15,9 13,0 10,7 8,7 7,0 53
800 Pa 14,0 11,2 8,9 7,0 53 38
700 Pa 12,0 9.2 70 51 34 19

Schimmelgrenze Tauwassergrenze



Raumklima und AuBenklima ergeben zusammen die
Klimarandbedingung

Aus den Vorgaben fiir die einzuhaltenden Mindesttemperaturen der
raumseitigen Oberflachen und den geforderten Klimarandbedingungen
ergibt sich der erforderliche Mindestwarmeschutz.

Die Fahigkeit eines Bauteils zur Warmedammung wird durch den U-
Wert beschrieben. Fiir die Beurteilung des Feuchteschutzes reicht der
U-Wert jedoch nicht aus, weil er als gemittelter Wert tiber die gesamte
Bauteilflache gilt, aber nichts (iber lokale Stérstellen aussagt. Deshalb
wird bei thermisch nicht homogenen Bauteilen die Aussage benétigt,
welche tiefste Einzeltemperatur raumseitig auf einem Bauteil erreicht
wird. Diese Angabe kann mit dem fggi-Faktor des Bauteils (Tempera-
turfaktor) berechnet werden, auch bei Fenster und Fassaden.

Mit dem frsj-Faktor lasst sich die Stelle eines Bauteils identifizieren, an
der unter bestimmten Klimarandbedingungen die tiefste raumseitige
Temperatur und damit am ehesten Tauwasser zu erwarten ist. Ist der
frei--Faktor eines Bauteils einmal ermittelt, kann die niedrigste Ober-
flachentemperatur flr jede andere Klimarandbedingung berechnet
werden. (Flr eine ausfiihrliche Erlauterung des f-Faktors siehe SANCO
Glasbuch Kap. 3.2.3).

Die Norm DIN 4108-3 fordert fur die Bemessung des erforderlichen
Warmeschutzes sowohl fir ebene, thermisch homogene Bauteilen als
auch flir Bauteile mit geometrisch bedingten oder konstruktionsbe-
dingten Warmebricken die Einhaltung von Mindest-f-Faktoren:

Geforderte Mindestwerte des f-Faktors nach DIN 4108-3:
® zyr Vermeidung von Tauwasserbildung

fRsi,min =057
= zyr Vermeidung von Schimmelpilzbildung
fRsi,mm =07

Diese f-Faktoren ergeben sich aus den Normklima-Vorgaben fur kriti-
sche Oberflachentemperaturen (Tauwasser 9,3 °C, Schimmel 12,6°C)
und den Klimarandbedingungen aus Teil 2 der DIN 4108 (Raumseite
20 °C, AuBentemperatur -5°C). Gegebenenfalls ist die Konstruktion im
Bereich von Wérmebrticken so zu verbessern, dass der Bemessungs-
Temperaturfaktor eingehalten wird.

Mit modernen Fensterkonstruktionen mit Dreifach-lIsolierglas
und warmer Kante ist es in der Regel maglich, die geforderten
Mindest-f-Faktoren einzuhalten.”

Weitere Vorgaben der DIN 4108-3 betreffen die Tauwasserbildung und
Verdunstung im Innern von Bauteilen und den Schlagregenschutz von
Wanden.

Bei der Bemessung nach der Norm bleibt das Nutzerverhalten unbe-
rlicksichtigt. Dennoch herrscht nicht in jedem Wohnraum zu jeder Zeit
ein Normklima. Das individuelle Raumklima wird durch die Beliiftung
und die Beheizung des Raumes bestimmt. Auch sonstiges Nutzerver-
halten spielt eine Rolle, z.B. wie viele Personen sich in den Raumen
aufhalten und ob durch viele Zimmerpflanzen, Kochen, Waschetrock-
nen in Wohnraumen usw. (ibermaBig viel Feuchtigkeit freigesetzt wird.
Fir die Schimmelgefahr sind auBerdem die Anordnung der Einrich-
tungsgegenstande sowie das gesamte Thema Liften relevant (siehe
Hinweise im nachfolgenden Abschnitt). Eine relative Luftfeuchtigkeit
zwischen 40% und 60% ist fir das menschliche Atmungssystem sinn-
voll. Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit ist aber sowohl fir die Bewoh-
ner wie auch flr die Bausubstanz schédlich.

Ist die Raumluft feuchter als nach Normklimavorgabe, so wie es in
luftdichten, rundherum zwar gut warmegedammten, aber nicht aus-
reichend beltfteten Gebauden schnell der Fall sein kann, bildet sich
Schimmel bzw. Tauwasser auch schon bei weniger tiefen AuBentem-
peraturen bzw. hdheren raumseitigen Oberflachentemperaturen.
Noch gefahrlicher ist der Fall, wenn bei Sanierungen lediglich die
Fenster ausgetauscht werden, ohne die restliche Gebaudehitille ther-
misch zu verbessern. Dann sind Feuchte- und Schimmelschaden
vorprogrammiert. Durch die dicht schlieBenden Fenster reichert sich
Feuchte im Innenraum an. Wird dann nicht standig geltftet, kommt
es durch die hohe Raumluftfeuchte an den nach wie vor kalten AuBen-
wanden sehr schnell zum Auftreten von Schimmel und Tauwasser.

*Anmerkung: GemaB Absatz 5.1.3 der DIN 4108-3 gilt bei Fenstern und Fenster-
turen nach DIN EN ISO 13788 ein kurzfristiges Auftreten von Oberflachentauwasser
als unkritisch. Was unter kurzfristig zu verstehen ist, wird jedoch nicht néher
definiert. GemaB DIN EN ISO 10077-2 zur Berechnung des Wéarmedurchgangskoef-
fizienten von Fenstern wird im Abschnitt 6.3.4 | Allgemeine Randbedingungen’ aber
zumindest eine Beurteilung der Oberfléchenkondensation auf der Grundlage der
niedrigsten Temperatur der raumseitigen Oberflachen gefordert.
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Far luftdichtes Bauen ist sicherlich der Hauptgrund, dass dadurch un-
kontrollierte Luftungswarmeverluste Uber Leckagen vermieden werden.
DIN 4108-3 weist in Absatz 7 auf einen weiteren wichtigen Umstand
hin: Wande und Décher mussen luftdicht sein, um eine Durchstro-
mung und Mitfiihrung von Raumluftfeuchte zu unterbinden, denn diese
kann ansonsten zu Schimmelpilz- bzw. Tauwasserbildung in der Kon-
struktion fuhren. Das gilt auch fiir Anschliisse und Durchdringungen
sowie bei Installationen von Steckdosen und ahnlichem. Luftdichtheit
hat auBerdem Vorteile fur den Schallschutz.

Liiftungskonzept (DIN 1946-6)

Luften ist die wirksamste MaBnahme, um Feuchtigkeit aus Woh-
nungen zu entfernen. Experten empfehlen, genutzte Wohnradume
mindestens dreimal, besser vier- bis finfmal pro Tag zu luften. Viele
Nutzer sind jedoch mit der Luftungsaufgabe (iberfordert oder wegen
berufsbedingter Abwesenheit gar nicht in der Lage, diese ausrei-
chend wahrzunehmen. Mit der zunehmenden Verbreitung von luft-
dichten Gebaudehullen hatte sich die Situation deshalb trotz vieler
Anleitungen zum richtigen Luften eher verscharft. Dieser Tatsache
wird seit 2009 mit der Norm 1946-6 Rechnung getragen. Die Norm
hat zum Ziel, den Bautenschutz durch eine NUTZERUNABHANGIGE
Luftung zum Feuchteschutz sicherzustellen. Damit wird auch die Ge-
sundheitsgefahrdung durch Schimmelwachstum minimiert.

Die Norm DIN 1946-6 zum Lften von Wohnungen definiert die Anfor-
derungen an Planung, Ausfiihrung und Inbetriebnahme sowie Betrieb
und Instandhaltung der notwendigen Liftungskomponenten und -ge-
rate. Dabei werden bauphysikalische, liiftungstechnische, hygienische
und energetische Gesichtspunkte beriicksichtigt.

Die Norm gilt fur freie und fur ventilatorgestitzte Liftung von Woh-
nungen, von gleichartig genutzten Raumgruppen (Nutzungseinheiten)
und von Kellerrdumen in Wohngebauden und Gebauden mit Nutzungs-
einheiten. Luftungsformen mit aktivem Kiihlen sowie aktives Be- und
Entfeuchten werden durch die Norm nicht behandelt. Fir die Luftung
von fensterlosen Réumen gelten zusatzliche Normen und Bauaufsicht-
liche Richtlinien.

Fir Neubau oder fiir liiftungstechnisch relevante Anderungen an beste-
henden Gebauden ist ein Liftungskonzept zu erstellen. Die Verantwor-
tung dafiir liegt beim Planer, also beim Architekten, beim ausfiihrenden
Unternehmer oder Handwerker. Liftungstechnisch relevant sind
Instandsetzungen/Modernisierungen von bestehenden Gebauden, wenn
mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster der Nutzungseinheit ausge-
tauscht oder mehr als ein Drittel der Dachflache abgedichtet wird.

Der gesamte AuBenluftvolumenstrom wird in Liftungsstufen unterteilt:

= |iiftung zum Feuchteschutz (FL):
notwendige Liftung zur Sicherstellung des Bautenschutzes
unter Giblichen Nutzungsbedingungen, bei teilweise reduzierten
Feuchtelasten (diese Stufe muss standig, 24h/365 Tage
pro Jahr bei geschlossenen Fenstern nutzerunabhangig sicher-
gestellt werden).

m Reduzierte Liiftung (RL): stellt bei teilweise reduzierten Feuchte-
und Stofflasten neben dem Bautenschutz auch die hygienischen
Anforderungen sicher.

= Nennliiftung (NL): stellt bei Anwesenheit der Nutzer und
normaler Nutzung der Wohnung die hygienischen Anforderungen
und den Bautenschutz sicher.

= |ntensivliiftung (IL): Liiftung mit erhdhtem Luftvolumenstrom
zum Abbau von Lastspitzen



10

Mit dem Liiftungskonzept wird zundchst festgestellt,
ob liiftungstechnische MaBnahmen iiberhaupt not-
wendig sind.

Das ist dann der Fall, wenn der Luftvolumenstrom durch Infiltration
flr die Stufe, Luftung zum Feuchteschutz' nicht ausreicht. Dann
muss die Situation der gesamten Nutzungseinheit betrachtet und
unter Beachtung bauphysikalischer und hygienischer Erfordernisse
ein LUftungssystem festgelegt werden.

Der Begriff Luftungstechnische MaBnahme bezeichnet eine Einrich-
tung zur freien Liftung oder zur ventilatorgestitzten Liftung oder
eine Kombination von beidem, zur Sicherstellung eines nutzerun-
abhangigen Luftaustausches in der geplanten Luftungsstufe.

Freie Liiftung

Quer-
liiftung
(Feuchte-
schutz)

Schacht-
liftung

Der notwendige Gesamt-AuBenluftvolumenstrom gy ges wird gemaB den
Vorgaben der Norm fiir die einzelnen Luftungsstufen als Mindestwert
bestimmt. Der flir den Feuchteschutz notwendige Gesamt-AuBenluftvo-

lumenstrom qy,ges,FL ist abhéngig vom Wérmeschutzniveau des Gebau-

des sowie davon, ob die Nutzungseinheit mit einer hohen oder einer
geringen Personenzahl belegt ist.

Der wirksame AuBenluftvolumenstrom durch Infiltration qu,infwirk, der
durch die Gebaudehtlle eindringt, wird aus der Luftdurchléassigkeit
bei 50 Pa Differenzdruck (n50-Wert), der Hullflache (Innenseite), dem
Innenvolumen des Gebéudes und einem Koeffizienten berechnet, der
beriicksichtigt ob die Nutzungseinheit ein- oder mehrgeschossig ist
und sich in einem windschwachen oder windstarken Gebiet befindet.
Der n50-Wert ist entweder ein vorgegebener Tabellenwert oder er wird
durch eine Luftdichtheitsmessung ermittelt.

Kombinierte
Systeme

Einrichtungen zur Freien Luftung sind: Offenbare Fenster, AuBen-
wand- bzw. AuBenbauteil-Luftdurchlasse, Liftungsschéchte.

Die Stufe Luftung zum Feuchteschutz muss in jedem Fall nutzer-
runabhéngig funktionieren. Fiir die weiteren Luftungsstufen ist
bei Freier LUftung jedoch meist eine Nutzerunterstiitzung durch
manuelles Fensteroffnen erforderlich.

VentilatorgestUtzte Liftung wird mit Liftungsanlagen oder -geraten
mittels Ventilatoren betrieben, um planmaBig nutzerunabhangig
mindestens die Nennluftung flr den gellifteten Bereich zu erzielen.
Nutzerunterstitzung durch Fensteréffnen ist nur flr Intensivitiftung
erforderlich.

Systeme der Wohnungsliiftung

Anrechenbare Infiltration

Ventilatorgestiitze Liiftung

Zu-/
-Abluft-
system

Die Auswahl eines Liftungssystems wird allgemein durch die Anfor-
derungen an Brandschutz, Schallschutz, thermische Behaglichkeit,
Raumluftqualitat und Luftvolumenstrom bestimmt. Hinzu kénnen
projektbezogene erhohte Anforderungen an Energieeffizienz, erhohten
Schallschutz, Zuluftqualitat oder Luftvolumenstrome flr besondere
Raume kommen.

Laftungskonzepte lassen sich insbesondere im Bereich der Altbausa-
nierung gut mit dezentralen, ins Fenster integrierten Liiftungssystemen
umsetzen.




Empfehlungen fiir die Nutzerunterstiitzung
(Liiftung durch Fenstero6ffnen)

Fenster nie auf Kippstellung

Feuchte warme Raumluft stromt bei Kippstellung nur sehr langsam
nach drauBen. Bis die Raumluft im Winter auf diesem Weg erneuert
ist, sind die Wohnraume ausgekuhlt. Durch die lange Kippstellung
klihlen aber vor allem der Fenstersturzes und die seitlichen Leibungen
aus. Stammt die warme Raumluft aus Rdumen mit hohem Feuchtean-
fall wie z.B. Kiichen oder Badezimmern, schlégt sich an diesen kalten
Flachen Tauwasser nieder, und es kann zu Schimmelbildung kommen.
Auch auf der AuBenseite sind solche Fenster schon von weitem am
dartber liegenden Algenbewuchs der Fassade erkennbar.

Luftwechselraten in Abhdngigkeit von der Fensterstellung

Fensterstellung Luftwechsel (1/h)

Fenster und Tlren geschlossen 0-05
Fenster gekippt, Rolladen geschlossen 03-15
Fenster gekippt, kein Rolladen 08-4
Fenster halb offen 5-10
Fenster ganz offen (StoBliiftung) 9-15

Fenster und Fenstertiiren gegentberliegend ctwa 40
ganz offen (Durchzug)

1/h bedeutet einen vollstandigen Austausch der Raumluft
innerhalb von einer Stunde.

StoBliiften statt Dauerliiftung

Beim Liiften kommt es nicht auf eine méglichst lange Dauer an,
sondern einfach auf den kompletten Austausch der Raumluft. Das
geht am schnellsten durch StoBliftung, wenn Fensterfligel ganz
gedffnet werden. Am besten funktioniert es bei Querltftung durch
Offnung an gegentiberliegenden Wohnungs- oder Gebéudeseiten.

Bei Durchzug gentigen flir den kompletten Luftwechsel schon wenige
Minuten. Die in den Wanden und der Moblierung gespeicherte
Warme heizt die frische Luft schnell wieder auf.

StoBliiftung

Die effektive Art die Raumluft
auszutauschen. Der Fensterfliigel
wird dabei komplett gedffnet und
die Luft innerhalb von ca. 10
Minuten ausgetauscht. Dadurch,
dass der Luftaustausch sehr
schnell stattfindet, tritt keine Aus-
kiihlung der Bauteile auf.

Querliiftung

Zehn Minuten Querltftung durch
zwei gegenliberliegende, offene
Fenster ist die beste Art des Lif-
tens, die gesamte Raumluft wird
ausgetauscht.




Nicht an heiBen, schwiilen Tagen liiften

(das gilt vor allem fiir Kellerrdume)

Im Idealfall wird gelliftet, wenn es drauBen kiihler ist als drinnen.
Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Stromt sie z.B. in
einen Kellerraum mit kithlen Wanden, wird sie daran abgekuhlt, und
die Feuchtigkeit schlagt sich nieder. Dann wird der muffige Keller
erst Recht schimmeln. Kellerraume bevorzugt im Winter liiften.

Kiihlere Raume wie z. B. Schlafzimmer keinesfalls durch
offene Tiiren temperieren

Kiihlere Rdume sollen keinesfalls iber den Raumverbund beheizt
werden. Die Luft aus den wéarmeren Raumen bringt Feuchte mit,

die sich dann z.B. im kihleren Schlafzimmer hinter Schranken

oder an AuBenecken niederschlagt. Um die in der Nacht durch die
schlafenden Personen entstandene Feuchte abzufiihren, sollten auch
Schlafzimmer tagstber durch StoBliften entfeuchtet und im Winter
leicht beheizt werden.

Feuchtelast gezielt und sofort dort abfiihren, wo sie entsteht
Die gréBten Feuchtemengen werden in Bad und Kiiche freigesetzt.
Sie sollten moglichst umgehend direkt ins Freie weggelliftet werden
und nicht durch die komplette Wohnung hindurchstrémen. Am
besten geht dies durch komplettes Offnen des Fensters bei geschlos-
sener Tlre. Restfeuchte im Badezimmer mit einem Wischer abzie-
hen. In Kiichen moglichst Dunstabzugshauben mit Abluftsystem
verwenden, damit die feuchte Luft beim Kochen nach drauBen ab-
geflihrt wird. Umluft-Dunstabzlige reduzieren nur die Gertiche, nicht
aber die Feuchtelast. Freies Trocknen von Wasche in Wohnrdumen
sollte vermieden werden.

Auch wenig genutzte Rdume wie Gastezimmer oder dhnli-
ches regelmaBig mitliiften

Damit wird vermieden, dass sich dort Feuchte aus dem Wohnbereich
anreichert.

Neubauten sorgfaltig trockenliiften

Um die Baufeuchte vollstandig zu entfernen, muss in den ersten bei-
den Heizperioden verstarkt geheizt und regelméaBig gelliftet werden.
Dabei kommt es nicht auf die Dauer des Luftens an, sondern auf die
Haufigkeit.

Weitere Empfehlungen fiir das Nutzerverhalten

Heizung tagsiiber bei Abwesenheit nicht drosseln!

Feuchtigkeit wird raumseitig auch von Oberflachen aufgenommen
und zwischengespeichert. Damit sie von dort abgefiihrt werden kann,
mussen die Innenoberflachen der AuBenhiille tagsiiber warm genug
bleiben.

Luftzirkulation an AuBenwanden und Ecken ermaglichen

GroBe Mobel wie Schrénke, Schrankwande, Sofas, Betten, nicht an der
AuBenwand, vor allem nicht in AuBenecken aufstellen. Das ist umso
wichtiger, je schlechter die Gebaudehlle warmegedammt ist. Falls
dies jedoch nicht vermeidbar ist, sollten die Mobel zumindest so weit
von der Wand abgertickt sein, dass eine Luftzirkulation maéglich ist.



Feuchteabgabe durch Aktivitdten der Raumnutzer oder durch
Einrichtungsgegenstande bei Raumtemperatur von 20 °C*

Feuchtequelle

Mensch, leichte Aktivitat

Trocknende Wasche (4,5 kg Trommel)
Kochen/Duschen pro Person

Zimmerpflanzen

Wasseroberflache

Feuchteabgabe pro Stunde oder
Tag bzw. pro m2 und Stunde

30 - 40 g/h

geschleudert: 50 - 200 g/h
tropfnass: 100 - 500 g/h

je 270 g/d
1-5g/h*

Offenes Aquarium:

ca. 40 g/m2/h***
Abgedecktes Aquarium:
ca. 2 g/m2/h***

* Angabe der Wassermenge in Gramm pro Stunde (g/h) bzw.

Gramm pro Tag (g/d).

**Kann nach Anzahl und Art der Zimmerpflanzen auch deutlich dartiber

liegen

*** Gramm pro Quadratmeter und Stunde, je nach Umgebungsbedingungen

In einen durchschnittlichen 3-Personen-Haushalt werden durch die
Aktivitaten der Bewohner pro Tag etwa 6 bis 12 Litern Feuchtigkeit in

die Raumluft abgegeben.

In Kiichen méglichst Dunstabzugshauben mit Abluftsystem verwenden



KONDENSATION BEI I[SOLIERGLAS

Glasoberflachen von hochwarmedammenden Mehrscheiben-
Isolierglasern sind nicht mehr zwangslaufig die kaltesten
raumseitigen Stellen der thermischen Gebaudehiille. Wird trotzdem
ein Tauwasserniederschlag auf den Glasscheiben beméngelt,
muss zuerst geklart werden, an welcher Stelle er auftritt.

AuBenluft P Raumluft
( o

e

S,

£

Kondensat kann auftreten

a) auf der raumseitigen Oberflache der Innenscheibe
b) an der Glaskante der Innenscheibe

c) auf der AuBenoberflache der AuBenscheibe

d) im Scheibenzwischenraum

Woher kommt Kondensat?

Brillentréger, die aus der Kalte in einen beheizten Raum kommen,
kennen das Problem des Beschlagens nur zu gut: Wird eine kalte
Oberflache in warme, mit Feuchtigkeit beladene Luft gebracht, bildet
sich darauf Kondensat - ob Brille oder Bierflasche aus dem Kuihl-
schrank, die Physik funktioniert immer.

Luft nimmt Feuchtigkeit auf. Je warmer die Luft, umso mehr Wasser
kann sie in Form von Wasserdampf binden und - umgekehrt - je
kiihler, umso kleiner ist die aufnehmbare Wassermenge. Ausgehend
vom maximalen Fassungsvermégen (100 %) bei einer bestimmten
Temperatur wird der tatséchliche Feuchtegehalt der Luft als relative
Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben (siehe Taupunktdiagramm).

Wird warme Luft an einer kalten Flache abgekihlt, steigt an dieser
Stelle die relative Luftfeuchte an. Mit 100 % ist das Maximum
erreicht: Das in der Luft geloste Wasser beginnt als Tautropfen zu
kondensieren. Die Temperatur, bei der das passiert, wird Taupunkt-
temperatur genannt. Diese theoretische Temperaturangabe hangt
vom ursprunglichen Feuchtegehalt und der Ausgangstemperatur der
Luft ab.



Taupunktdiagramm
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Taupunktgrenze 9,3 °C 12,6 °C Schimmelpilzgrenze

Aus dem Diagramm kann abgelesen werden, wie viel Gramm Wasser
bei einer bestimmten relativen Feuchte und Temperatur in einem
Kubikmeter Luft enthalten sind.

Beispiel: 1 m’ Luft mit 20 °C und 40 % rel. Feuchte enthalt 7 g
Wasserdampf. Bei 60 % rel. Feuchte sind es schon 10,5 g.

Bei Sattigung bzw. 100 % kann ein Kubikmeter Luft der Temperatur
20°C maximal 17,5 g Wasserdampf aufnehmen. Die gleiche Luft-
menge kann bei 0 °C jedoch nur noch 4,8 g Wasser in sich halten.
Wird ein mit Wasserdampf gesattigter Kubikmeter Luft von 20 °C
auf 0 °C abgekuhlt, kondensiert deshalb die Differenz von 12,7 g,
es bilden sich Tautropfen.

Aus den Kurven kann auch entnommen werden, wie kalt eine Grenz-
flache sein darf, bis die Luft mit einer bestimmten Feuchte und Tem-
peratur darauf zu kondensieren beginnt. Noch einfacher lasst sich
diese Taupunkttemperatur aus der nachfolgenden Tabelle ablesen.
Bei 20 °C warmer Luft mit 40 % rel. Feuchte ist der Taupunkt bei

6 °C erreicht. Bei 60 % rel. Feuchte beginnt diese Luft schon bei

12 °C zu kondensieren. Das bedeutet auch: Bei sehr feuchter Luft
liegt die Taupunkttemperatur nahe bei der Lufttemperatur (niedriger
Taupunktabstand). Umgekehrt muss es bei trockener Luft schon sehr
kalt werden, bis Tauwasser ausfallt (hoher Taupunktabstand).

Bei Normklimabedingungen von 20 °C Raumlufttemperatur und 50 %
relative Raumluftfeuchte betragt die Taupunkttemperatur 9,3 °C.
Sind die Oberflachen warmer, ist kein Kondensat zu erwarten. Schim-
melbildung beginnt jedoch nicht erst bei Tauwasserausfall, sondern
bereits bei ca. 80 % relativer Luftfeuchte.

(Siehe vorstehender Abschnitt, , Klimabedingter Feuchteschutz in
Gebauden").



Taupunkttemperatur in Abhangigkeit von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte

Lufttempe- | Taupunkttemperatur in °C
ratur bei einer relativen Luftfeuchte von
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90 % | 95 %

30°C 105 | 129 | 149 | 168 | 184 | 200 | 21,4 | 227 | 239 | 251 | 262 | 272 | 282 | 29,1
29°C 9,7 120 | 140 | 159 | 175 | 190 | 204 | 21,7 | 23,0 | 241 | 252 | 262 | 272 | 281
28 °C 8,8 111 | 131 | 150 | 166 | 181 | 195 | 20,8 | 220 | 232 | 242 | 252 | 262 | 271
27 °C 8,0 102 | 122 | 141 | 157 | 172 | 186 | 199 | 21,1 | 222 | 233 | 243 | 252 | 26,1
26 °C 71 94 | 114 | 132 | 148 | 163 | 176 | 189 | 201 | 212 | 223 | 233 | 242 | 251
25°C 6,2 85 | 105 | 122 | 139 | 153 | 167 | 180 | 191 | 20,3 | 21,3 | 223 | 23,2 | 241
24 °C 54 7,6 96 | 11,3 | 129 | 144 | 158 | 170 | 182 | 193 | 20,3 | 21,3 | 223 | 231
23°C 45 6,7 87 | 104 | 120 | 135 | 148 161 | 172 | 183 | 194 | 203 | 213 | 222
22 °C 3,6 5% 7,8 95 | 111 | 125 | 139 | 151 | 163 | 174 | 184 | 194 | 203 | 21,2
21°C 2,8 5,0 6,9 86 | 102 | 116 | 129 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 20,2
20 °C 19 41 6,0 77 |1 93 | 107 | 120 | 132 | 144 | 154 | 164 | 174 | 183 | 192
19 °C 1,0 32 5,1 6,8 83 98 | 11,1 | 123 | 134 | 145 | 155 | 164 | 173 | 182
18 °C 0,2 2,3 4,2 519 74 88 | 101 | 11,3 | 125 | 135 | 145 | 154 | 163 | 172
17 °C -06 14 33 5,0 6,5 79 92 | 104 | 115 | 125| 135 | 145 | 153 | 16,2
16 °C -14 | 05 2,4 41 5,6 7,0 8,2 94 | 105 | 116 | 126 | 135 | 144 | 152
15 °C -22 | -03| 15 32 4,7 6,1 73 8,5 96 | 106 | 116 | 125 | 134 | 142
14 °C -29 | -10| 06 2,3 37 5,1 6,4 75 8,6 96 | 106 | 115 | 124 | 13,2
13 °C -37 1 -19] -01 | 13 2,8 4,2 55 6,6 77 8,7 96 | 105 | 114 | 122
12 °C -45 | -26 | -10 | 04 19 3,2 45 5.7 6,7 77 8,7 96 | 104 | 11,2
11 °C -52 | -34 181 -04] 10 2,3 35 47 58 6,7 77 8,6 94 | 102
10 °C -60 | -42 | -26| -1,2| 01 14 2,6 3,7 4.8 58 6,7 7,6 84 | 92

Naherungsweise darf geradlinig interpoliert werden

Zusammengefasst:

Fallt die Lufttemperatur unter den Taupunkt, tritt Kondensation auf.

Je feuchter die Luft, umso friiher tritt der Effekt auf.

Programm zur Berechnung des Tau-/Schimmelpunktes:

www.sanco.de/taupunktrechner

25 °C warme Luft mit
hoher Feuchte:

Der Taupunkt liegt nahe
an Lufttemperatur
(Badezimmerspiegel)

Bei Normklima 20 °C /
50 % rel. LF liegt die
Taupunkttemperatur
bei 9,3 °C



Kondensat auf der raumseitigen Oberflache der Innenscheibe
Manch einer kennt aus seiner Kindheit noch die schénen Eisblumen,
die sich in strengen Wintern auf der Innenseite eines einfachverglasten
Fensters gebildet haben. Wegen der schlechten Warmedammung war
die Einfach-Glasscheibe raumseitig fast so kalt wie die AuBenluft und
die an der Glasoberflache kondensierte Raumluftfeuchte wurde zu Eis.

Bei modernem Warmedamm-Isolierglas kommt groBflachiges Konden-

sat auf der Scheibe praktisch nicht mehr vor. Die raumseitigen Oberfla-

chentemperaturen von modernen Zweifach- oder Dreifach-Isolierglasern
liegen wegen der guten Warmedammung in der Regel weit Uber dem
Taupunkt. Je besser (kleiner) der UgWert einer Verglasung, umso
naher bleibt die Oberflachentemperatur der raumseitigen Scheibe an
der Temperatur der Raumluft. Damit trotzdem der Taupunkt erreicht
wird, miissen schon extreme Bedingungen wie eine sehr kalte AuBen-
temperatur oder eine sehr hohe Raumiuftfeuchte oder beides vorliegen.

Kondensat an der Glaskante der Innenscheibe

Eher als auf der raumseitigen Scheibenmitte kommt es in der kalten
Jahreszeit bei modernen Isolierglasern im Randbereich zu Kondensat-
bildung. Das hat mit dem Einfluss von Warmebriicken zu tun.

Der Ubergangsbereich von Verglasung zu Fensterrahmen stellt eine ge-
ometrische und materialbedingte Warmebrticke dar. Der Randverbund,
der die zwei oder drei Scheiben miteinander verbindet und hermetisch
versiegelt, kann nicht so gut ddmmen wie der edelgasgefilllte Zwi-
schenraum eines Warmedéamm-Isolierglases. Dies gilt vor allem wenn
der Abstandhalter im Randverbund des Isolierglases aus Aluminium
oder Stahl ist. lhre hohe Wéarmeleitfahigkeit fihrt zu erhdhten Warme-
verlusten in diesem Bereich und dadurch zur Absenkung der raumsei-
tigen Oberflachentemperatur.

Warmetechnisch verbesserte Abstandhalter aus schlecht leitenden
Materialien (,Warme Kante*“) konnen diese Warmebrticke minimieren.
(siehe SANCO Glasbuch S. 87ff).

Tritt trotz warmetechnisch verbesserten Abstandhaltern an der raum-
seitigen Glaskante Tauwasser auf, sollte durch eine Aufzeichnung des
Raumklimas zunéachst festgestellt werden, ob eine relative Luftfeuchte
von 50 % Uber langere Zeit deutlich Uberschritten wird. Ist das der Fall,
so ist die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit im Nutzerverhalten,
mangelhafter Liftung bzw. einem fehlenden Liftungskonzept nach
Fenstersanierung zu suchen. (siehe vorstehende Empfehlungen flr das
Laftungsverhalten von Nutzern).

Allerdings konnen auch konstruktive Fehler bei der Planung eine
Tauwasserproblematik verursachen. Bei Wohnraumen mit FuBbo-
denheizung fehlt der Heizkorper direkt unter dem Fenster, der dem
Kaltluftabfall entgegenheizt. Bei Zweifach-Isolierglas kann das im
Randbereich schon kritisch werden. Ganzglasecken an Gebauden sind
hinsichtlich solcher Problematiken extrem anfallig.

A
\

Unglinstige bauliche Gegebenheiten wie tiefe Fensterleibungen mit
weit auBen sitzenden Fenstern fiihren zu einem unglnstigen Isother-
menverlauf mit groBer Einbauwarmebriicke. Raumseitig ausladende
Fensterbanke, Kommoden oder Einbauten direkt vor Fenstern oder
eine schlechte Anordnung von Heizkorpern behindern die Luftzirkula-
tion. Das flihrt zur Abklihlung eines stehenden Luftpolsters. Auch das
kann die Ursache flr Tauwassererscheinungen sein. Dasselbe gilt fur
Fenster, die mit Blumentopfen zugestellt oder mit Vorhéngen und Ja-
lousetten verhangen sind.

Sofern keine anderen unglinstigen baulichen Gegebenheiten oder
fehlerhaftes Nutzerverhalten vorliegen, ist Tauwasserbildung im Rand-
bereich von Dreifach-Isolierglas mit warmer Kante jedoch sehr unwahr-
scheinlich.



Kondensat auf der AuBenoberflache der AuBenscheibe

Héufiger als Kondensat an der raumseitigen Glaskante wird inzwischen
ein Beschlagen der Fenster auf der AuBenseite beméngelt, insbeson-
dere bei Dreifach-Verglasungen. Dass dies ein Beweis fiir die hervorra-
gende Warmedammung der Scheibe ist, ist schwer zu vermitteln.

Bei einem schlecht geddmmten Isolierglas geht im Winter standig
Wéarme nach drauBen verloren. Dadurch wird die raumseitige Scheibe
deutlich kalter als die Raumluft, und die duBere Scheibe wird zwangs-
laufig von innen beheizt. Bei einem modernen Dreifach-Isolierglas liegt
die Temperatur auf der Innenscheibe nahe an der Raumlufttemperatur
und auf der AuBenscheibe nicht weit von der AuBenlufttemperatur
entfernt. Der Aufbau der Verglasung (iberbriickt mit seiner guten
Dammleistung ein groBes Temperaturgefalle. Das ist eine zur Energie-
einsparung ja geradezu erwlinschte Qualitatseigenschaft von moder-
nem lsolierglas.

Sinkt in der kalten Jahreszeit die Temperatur der ohnehin schon kiih-
len AuBenscheibe durch Warmeabstrahlung an den klaren Nachthim-
mel bis unter die Taupunkttemperatur der AuBenluft, passiert dasselbe
wie bei einem im Freien abgestellten Auto: Kondensat fallt aus und
behindert am Morgen die freie Durchsicht. Eine feuchte Umgebung,
z.B. in der Néhe von Gewassern, verstarkt das Problem. In Extremfal-
len kann das Kondensat auf der FensterauBenseite sogar anfrieren.
Ahnlich wie bei einem Pkw die Front- und Heckscheibe sind schrag
eingebaute Dachflachenfenster wegen des glinstigeren Abstrahlwinkels
zum Himmel von dem Effekt starker betroffen als vertikal eingebaute
Fenster.

Kondensat im Scheibenzwischenraum
Tritt Kondensat im Scheibenzwischenraum (SZR) auf, ist das Isolierglas
irreparabel kaputt. Es muss ausgetauscht werden.

Von dubiosen Werbeversprechen zur Reparatur in eingebautem Zu-
stand ist dringend abzuraten.

Trockenmittel, welches bei der Herstellung von Isolierglas in den
Abstandhalter gefillt wird, trocknet den Scheibenzwischenraum sehr
stark, die Taupunkttemperatur muss tiefer als 60 °C liegen. Dringt
durch einen beschadigten Randverbund Wasserdampf ein, wird das
Trockenmittel geséattigt. Dann steigt die Luftfeuchte im SZR, und die
Taupunkttemperatur wird immer héher. Wird sie von der Temperatur
an der Glasinnenflache unterschritten, bildet sich dort Tauwasser.

Wird eine neue Scheibe bereits ein bis zwei Jahren nach dem Einbau
blind, liegt entweder ein Fertigungsfehler vor oder der Randverbund

ist wegen Nichtbeachtung der Verglasungsrichtlinien undicht geworden.

Meist ist das Tauwasser mit den ersten Sonnenstrahlen schnell wieder
verschwunden. Bleibt es jedoch langer bestehen, lasst sich der Effekt
beseitigen, indem die Warmeabstrahlung der Scheibe an den Nacht-
himmel verhindert wird. Das ist durch eine AuBenverschattung mit
Fensterladen machbar. Alternativ lasst sich AuBenbeschlag auch durch
Einsatz von Verglasungen mit einer Antibeschlag-Beschichtung auf der
AuBenseite verhindern.
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Modernes Warmedamm Isolierglas kann bei bestimmten Wetterbedin-
gungen von auBen beschlagen. Dieser physikalische Effekt l&sst sich
auf die verbesserte Warmedammung der Isolierglaser zurtickfihren

- er tritt umso eher auf, je niedriger der U-Wert des Fensters ist. Die
unmittelbare Folge der optimierten Warmedammung ist, dass sich
die innere Scheibe nahezu auf Raumtemperatur erwarmt, die duBere
Scheibe durch den geringen Warmefluss stark abkuhlt.

Isolierglaser beschlagen, wenn ihre duBere Oberflachentempera-

tur unter die Taupunkttemperatur der umgebenden Luft fallt. Dies
geschieht besonders bei hoher AuBenluftfeuchte, insbesondere im
Frihling und Herbst, und starkem Temperaturabfall, z.B. bei klarem
Himmel abends oder in den frilhen Morgenstunden. Mit sinkender
Temperatur steigt bei gleichem Wassergehalt die relative Luftfeuchte.
Erreicht der Sattigungsgrad 100 Prozent, kondensiert die Luftfeuchtig-
keit und schlagt sich auf den kalten Isolierglas Oberflachen nieder.

Die L6sung: SANCO® Plus FREE VISION T

Mit SANCO Plus FREE VISION T wurde eine Glasbeschichtung entwi-
ckelt, die AuBenbeschlag effektiv unterbindet und stets fir ungetriibte
Aussicht sorgt. Unabhéngig von der Witterungslage kann die Anti-
beschlag-Beschichtung Kondensat absorbieren ohne die optischen Ei-
genschaften des Glases zu beeintréchtigen - die lichttechnischen Werte
werden zum Teil sogar verbessert. SANCO Plus FREE VISION T ist Diese AWT Info ersetzt nicht das sorgfaltige Studium
farbneutral, unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen, langlebig der relevanten Normen und Regelwerke.
und optimal geeignet fir Warmedamm Isolierglaser mit tiefem Ug-Wert.
Weiterfiihrende Literatur:

Intelligentes Schichtdesign ® SANCO Glasbuch 6. Auflage 2018
= Der AuBenbeschlag wird nahezu 100 %ig verhindert m DIN 4108-3 Warmeschutz und Energie-Einspa-
m Die Beschichtung ist optimal geeignet fiir Isolierglaser mit tiefem rung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuch-
UgWert, z.B. SANCO ESI oder SANCO Plus TRIII E teschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren
m Fs st ein umweltfreundliches, im Hochvakuum-Magnetronverfahren und Hinweise flir Planung und Ausflihrung.
hergestelltes Antibeschlagglas Beuth-Verlag Berlin, Oktober 2018.
m DIN 1946-6 Raumlufttechnik - Teil 6: Luftung
Sowohl beim 2-fach- als auch beim 3-fach-Aufbau ist die AuBenscheibe von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, An-
stets als Einscheibensicherheitsglas (ESG) auszufthren forderungen an die Auslegung, Ausfihrung, Inbe-
® Die Funktion der SANCO SILVERSTAR Plus VISION T Schicht ist nur triebnahme und Ubergabe sowie Instandhaltung.
in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) gegeben Beuth-Verlag Berlin, Mai 2009. (siehe auch E DIN
® Es wird empfohlen beim 3-fach Scheibenaufbau die mittlere Scheibe 1946-6 Normentwurf, dto., Januar 2018)

vorzuspannen



Fiir das Wohlbefinden in Gebauden ist ein gesundes Raumklima mit frischer Luft sehr
wichtig. Deshalb muss bei einem Neubau die feuchtetechnische Unbedenklichkeit
ebenso nachgewiesen werden wie ein ausreichendes Luftungskonzept. Damit soll si-
chergestellt werden, dass es nicht zu Feuchteschaden und gefahrlicher Schimmelbil-
dung kommen kann. Tritt trotzdem auf Mehrscheiben-Isolierglas Tauwasser auf, sind
gleich mehrere Fragen zu klaren.

Ihr SANCO Partner berat Sie gerne!

www.sanco.de
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